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ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ HDPE ∅800 / DN800  

-ΑΓΩΓΟΣ DN800

ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ 2,00x0,60m (ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ) 
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ΑΓΩΓΟΣ DN400
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ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ UV

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ (PADDLE TYPE) 
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ΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ HDPE Φ400 ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ HDPE ∅400 / DN400  

TEMAXIA
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ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ 1,00x0,75m (ΕΞΟΔΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ)
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ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
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ΓΩΝΙΑ 90° HDPE ∅800 
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MONAΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ 0,80x0,80m (ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ) 

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ
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